Zkusebni vodohospodarska laborator-Spal,Nab¥. Dr. BeneSe 2506,26901 Rakovnik
zkuSebni laboratoF & 1421 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Spal Milan Slabce ¢.141 270 41 Slabce,
Telefon: 313518630 Fax: 313512265 E-mail: laborator.spal@cmail.cz

Adresa zadavatele rozboru:  Obec PFerubenice
Pterubenice ¢.42
27054 Revnicov

Protokol o zkousce ¢. 171597

Misto odbéru: okr. Rakovnik, Pferubenice, obecni studna ¢.p. 42

Odbér proved!: zakaznik + Datum odbéru: 01.08.2017 07:00
Prijem provedl: Brabcova Eva Datum pfijmu: 01.08.2017 08:00
Klasifikace vzorku: pitna voda, vefejné zasobovani Datum dokongeni: 04.08.2017

T T o

ky oo — o dednotka

amonné {onty mg/] 0,43 0,5 (MH) 7.0 % SOP | (CSN ISO 7150-1,1994)
chloridy mg/] 38,90 100 (MH) 7.0 % SOP 10 (CSN 1SO 9297,1996)
ChSK - Mn mg] 1,50 3 (MH) 10,0 % SOP 9 (CSN EN ISO 8467,1997)
dusiCnany mg/l 3,80 50 (NMH) 9.0 % SOP 7 (CSN ISO 7890-3,1995)
dusitany mgl < 0,037 0,5 (NMH) SOP & (CSN EN 26777,1995)
mangan mg/ 0,130 * 0,05 (MH) 9,0 % SOP 17 (CSN I1SQ 6333,1996)
vapnik a hof¢ik mmol/l 3,70 40 % SOP 20 (CSN ISQ 6059,1996)
Zelezo mgl < 0,06 0,2 (MH) SOP 16 (CSN 1SQ 6332,1995)

2. mikrobiologicky rozhor

koliformni bakterie KTI/100 ml 0 0 (MH) SOP |1 (CSN 757837,2010)
pocet kolonii kult, pfi 22 °C KTJ/ml 36 200 (MH) 20,0 % SOP 14 (CSN EN IS0 6222,2000)
poéet kolonif kult. pfi 36 °C KTI/ml 17 40 (MH) 20,0 % SOP 13 (CSN EN 180 6222,2000)

Legenda: MH-Mezni hodnota, NMH-Nejv.mezni hodn

+ Vysledky oznacené hvézdickou (*) nevyhovuji.Tato interpretace neni v rozsahu akreditace.

Na ¢innost s oznaéenim + se nevztahuje akreditace,

Protokol muze byt reprodukovan jediné cely,netiplny pouze s pisemnym souhlasem zku3ebni laboratofe. Vysledky zkousek se tykaji pouze
vzorkil uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.Laboratof poskytne na pozadani adaje o pouZité metode.

Limitni hodnoty pro jakost pitné vody byly pfevzaty z vyhlasky & 252 /2004 Sb.,pro bazény z vyhl. ¢.238/2011 Sb.

U vzork( neodebranych laboratofi neruéi laboratof za kvalitu odbéru.ale pouze za provedené analyzy,U vzorkil odebranych laboratofi je
Protokol o odbéru,transportu a pfedani vzorku k dispozici k nahlédnuti v laboratofi,nebo na zadost zéikaznika je mozno Protokol o
odbéru,transportu a pfedani vzorku prifadit k protokolu o rozboru.

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozdifena nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu vyznamnosti
95%).Nejistota se nevziahuje na odbé&r vzorku.

Rakovnik, 04.08.2017
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